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Abstrak – Pada arester PCB terdapat kesulitan 
dalam merekayasa jarak elektroda sela udara di 
bawah 1 mm dengan tingkat proteksi 1,5 kV. 
Apabila digunakan untuk mendapatkan tingkat 
proteksi 0,8 kV dibutuhkan suatu kombinasi 
proteksi antara arester PCB dan dioda zener 
secara kaskade. Kaskade arester ini 
memerlukan suatu elemen dekopling agar 
koordinasi proteksinya dapat berjalan dengan 
baik. Penelitian ini menggunakan beberapa 
metode yaitu perancangan, pengujian dan 
analisis kaskade arester. Perancangan kaskade 
arester meliputi perancangan arester PCB, 
pemilihan dioda zener dan perancangan elemen 
dekopling. Pengujian dilakukan dengan 
menaikkan tegangan dari 2 kV hinga 10 kV 
impuls puncak. Berdasarkan hasil pengujian 
didapatkan bahwa elemen dekopling yang 
digunakan adalah induktor 0,36 mH dengan inti 
ferit. Pada kaskade arester dengan elemen 
dekopling tersebut, tegangan impuls 10 kV 
mampu dipotong hingga 317 V dengan waktu 
pemotongan 80 ns. 
Kunci kunci – kaskade arester, arester PCB, 
dioda zener, elemen dekopling, induktor 
 
I. PENDAHULUAN 
Sambaran petir dapat menimbulkan 
gelombang berjalan pada saluran yang akan 
menyebabkan terjadinya tegangan lebih 
sehingga berujung pada kerusakan peralatan 
listrik. Salah satu peralatan proteksi untuk 
melindungi peralatan listrik dari gangguan 
tegangan lebih adalah arester PCB (Printed 
Circuit Board). Pada arester PCB terdapat 
kesulitan dalam merekayasa jarak sela udara di 
bawah 1 mm dengan tingkat proteksi 1.5 kV. 
Apabila teknologi tersebut digunakan untuk 
mendapatkan tingkat proteksi 0,8 kV, maka 
dibutuhkan inovasi teknologi yaitu dengan 
mengkombinasikan arester PCB dan dioda 
zener secara kaskade. 
 Pada sistem kaskade ini diperlukan suatu 
impedansi agar koordinasi proteksi antar arester 
dapat berjalan dengan baik. Impedansi yang 
biasa disebut elemen dekopling ini dapat berupa 
resistor, induktor atau kapasitor. Perilaku 
masing-masing komponen tersebut akan 
mempengaruhi bentuk gelombang surja. Oleh 
karena itu, maka pada penenlitian ini akan 
membahas jenis dan nilai elemen dekopling 
yang sesuai agar terjadi koordiansi arester PCB 
dan dioda zener dengan tingkat proteksi 0,8 kV. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Arester PCB 
Arester PCB merupakan salah satu bentuk 
inovasi dari arester sela udara yang digunakan 
pada sistem catu daya tegangan rendah. 
Pengujian arester jenis ini dilakukan antar fasa – 
ground, maka saat tegangan dinaikkan hingga 
mencapai nilai tertentu akan terjadi tembus di 
arester tersebut. 
 
B. Dioda Zener 
Dioda zener merupakan salah satu 
komponen pelindung surja sekunder yang 
digunakan untuk menjepit tegangan surja secara 
akurat (Dagostino dan Wujek, 2010:637). Dioda 
zener mampu menyalurkan arus dalam suatu 
rangkaian ke arah yang berlawanan  apabila 
terdapat tegangan yang melampaui batas 
tegangan zener. Karakterisitik dari dioda zener 
dapat dilihat pada Gambar 1. Apabila terdapat 
tegangan yang mencapai batas tegangan dioda 
zener, maka arus dioda zener akan naik dengan 
cepat. Perubahan ini tidak berpengaruh terhadap 
tegangan dioda zener yang relatif konstan. 
Daerah breakdown inilah yang menjadi titik 
fokus untuk penerapan dioda zener. 
 
Gambar 1 Kurva karakteristik dioda zener 
 Sumber: Surjono, 2011:42 
 
C. Gelombang Berjalan 
Gelombang berjalan secara sistematis 
dinyatakan dengan persamaan berikut 
(Hutauruk, 1989:5). 
𝑒(𝑡) = 𝐸 (𝜀−
𝑡
𝜃 − 𝜀−
𝑡
𝜏) (2-1) 
dimana: 
E = tegangan surja puncak (kV) 
τ = konstanta waktu dahi (μs) 
θ = konstanta waktu paruh punggung (μs) 
t > 0 μs 
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Gelombang berjalan ini apabila menemui titik 
peralihan, maka sebagian gelombangnya akan 
dipantulkan dan sebagian lagi akan diteruskan, 
seperti terlihat pada Gambar 2. 
 
Gambar 2 Perambatan gelombang berjalan 
 Sumber: Hutauruk, 1989:26 
 
Secara berturut-turut persamaan gelombang 
tegangan terusan dan gelombang tegangan 
pantul dapat dirumuskan yaitu: 
𝑒𝑡 =
2𝑍2
𝑍1+𝑍2
𝑒𝑖 (2-2) 
𝑒𝑟 =
𝑍2−𝑍1
𝑍1+𝑍2
𝑒𝑖 (2-3) 
dimana: 
ei = gelombang tegangan datang 
et = gelombang tegangan terusan 
et  = gelombang tegangan pantul 
Z1, Z2 = impedansi surja saluran 
 
D. Elemen Dekopling 
Elemen dekopling dapat berupa resistor, 
induktor atau kapasitor. Penyisipan elemen 
dekopling di antara dua arester akan 
memberikan pengaruh terhadap perambatan 
gelombang berjalan. Induktor berfungsi sebagai 
rangkaian hubung buka, sedangkan kapasitor 
berrfungi sebagai rangkaian hubung singkat 
pada bagian muka gelombang. Apabila 
gelombang datang berbentuk gelombang 
eksponensial ganda, maka gelombang tegangan 
terusannya adalah (Rudernberg, 1968:107): 
𝑒𝑡 =
2𝑍2
𝑍1+𝑍2
𝐸 [
𝜀
−
𝑡
𝜃−𝜀
−
𝑡
𝑇
1−
𝑇
𝜃
−
𝜀
−
𝑡
𝜏−𝜀
−
𝑡
𝑇
1−
𝑇
𝜏
] (2-4) 
dimana: 
E  = amplitudo gelombang 
T = konstanta waktu 
Konstanta waktu untuk induktor yaitu 𝑇𝐿 =
𝐿
𝑍1+𝑍2
, sedangkan untuk kapasitor yaitu 𝑇𝑐 =
𝑍1𝑍2𝐶
𝑍1+𝑍2
. Semakin tinggi nilai induktansi dan 
kapasitansi, maka semakin lama waktu yang 
diperlukan gelomabng untuk nnaik mencapai 
puncak. Pada resistor, gelombang tegangan 
terusannya tidak dipengaruhi oleh konstanta 
waktu T. 
 
E. Pemotongan Gelombang Tegangan 
Arester bekerja berdasarkan tegangan yaitu 
apabila tegangan impuls pada terminal 
melampaui teraan impulsnya maka arester akan 
bekerja dengan memotong tegangan lebih 
tersebut (Mansuri, 2009:9). Karakteristik 
tegangan potong arester merupakan kombinasi 
dua variabel yaitu tegangan potong dan waktu 
potong, seperti terlihat pada Gambar 3. 
 
Gambar 3 Karakteristik v-t 
Sumber: Arismunandar, 1983:115 
 
Berdasarkan karakteristik v-t ini dapat 
disimpulkan arester ideal adalah arester yang 
mampu memotong setiap tegangan lebih di 
bagian muka dengan tingkat pemotongan 
tegangan yang selalu sama. 
 
F. Kaskade Arester 
Sistem kaskada arester terdiri dari proteksi 
primer dan proteksi sekunder. Proteksi primer 
berfungsi mencegah surja petir, sedangkan 
proteksi sekunder berfungsi melindungi 
peralatan dari sisa gangguan proteksi primer. 
Proteksi primer dihubungkan dengan proteksi 
sekunder melalui suatu elemen dekopling. 
Elemen dekopling berfungsi mengaktifkan 
proteksi primer setelah proteksi sekunder mulai 
mebawa arus, seperti terlihat pada Gambar 4. 
 
Gambar 4 Rangkaian kaskade arester 
 Sumber: Hasse, 2008:206 
 
G. Tegangan Impuls 
Bentuk gelombang impuls standar 
menurut IEC adalah 1,2/50 μs. 1,2 μs 
menyatakan waktu dahi Ts dan 50 μs 
menyatakan waktu paruh punggung Tr seperti 
terlihat pada Gambar 5. 
dahi
punggung
t
0,9 Û
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Tr
u(t)
0
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0,5 Û
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Û
S
 Gambar 5 Parameter tegangan impuls 
 Sumber: Kind, 1993:34 
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III. METODE PENELITIAN 
A. Diagram Alir Penelitian 
Langkah-langkah untuk merealisasikan 
kaskade arester ditunjukkan pada Gambar 6 
berikut. 
Mulai
Perancangan
Arester PCB dan
Dioda Zener
Pengujian Kaskade Arester 
tanpa Elemen Dekopling
Perancangan
Elemen Dekopling
Pengujian Sesuai
Pengujian Kaskada Arester 
dengan Elemen Dekopling
Analisa
Kesimpulan dan Saran
Selesai
T
Y
 
Gambar 6 Diagram alir penelitian 
 
B. Variabel Penelitian 
Variabel yang terkait dengan penelitian ini 
adalah jenis elemen dekopling, nilai elemen 
dekopling, tegangan impuls 1.2/50 μs serta 
tegangan potong dan waktu pemotongan. 
 
C. Objek Uji 
Objek uji yang digunakan tersebut 
dilukiskan dengan Gambar 7. Arester PCB 
memiliki tingkat proteksi 1,5 kV, dioda zener 
memiliki tingkat proteksi 0,8 kV dan elemen 
dekopling dapat berupa resistor, induktor atau 
kapasitor.  
 
Gambar 7 Objek uji kaskade arester dengan 
 elemen dekopling 
 
D. Sistem Pengujian 
Pengujian dilakukan pada arester dengan 
spesifikasi yang telah ditentukan yaitu mampu 
memotong tegangan lebih 0,8 kV. Pengujian 
kaskade arester ini dilakukan di Laboratorium 
Tegangan Tinggi Teknik Elektro Universitas 
Brawijaya. 
Kabel dihubungkan ke sumber tegangan 
tinggi impuls pada fasa dan salah satunya pada 
ground. Pengujian dilakukan dengan menaikkan 
tegangan dari 2 kV hingga 10 kV impuls 
puncak. Setiap kenaikan 1 kV diambil data-data 
seperti tegangan searah Udc, tegangan impuls 
Uimpuls dan gelombang pemotongan. Catat hasil 
pengukuran pada tabel dan simpan hasil 
pemotongan tegangan dari osiloskop. 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pengujian Arester PCB 
Arester PCB berupa PCB single layer 
dengan jarak sela udara 0,3 mm. Tabel 1 adalah 
hasil pengujian pada arester PCB. 
Tabel 1 Data hasil pengujian 
No. 
Tegangan 
Puncak 
Impuls 
(kV) 
Tegangan 
Potong Vd 
(kV) 
Waktu 
Potong td 
(ns) 
1 2,00 1,33 900 
2 2,74 1,48 809 
3 3,57 1,51 793 
4 4,45 1,69 708 
5 5,32 1,8 665 
6 6,17 1,87 640 
7 7,01 1,91 627 
8 7,80 2,02 593 
9 8,99 2,16 554 
10 9,70 2,30 520 
11 10,67 2,45 489 
 
Grafik karakteristik v-t untuk arester PCB 
ditunjukkan pada Gambar 8. 
 
Gambar 8 Karakteristik v-t arester PCB  
   
Bentuk gelombang hasil pemotongan 
tegangan impuls standart 1,2/50 μs dapat dilihat 
pada Gambar 9 berikut ini. 
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Gambar 9  Pemotongan gelombang tegangan 
 lebih oleh arester PCB 
 
Berdasarkan hasil pengujian dapat 
disimpulkan bahwa arester PCB ini 
menghasilkan tingkat pemotongan tegangan 
yaitu 1,33 kV – 2,45 kV dengan waktu 
pemotongan 900 ns – 489 ns. 
 
B. Pengujian Dioda Zener 
Dioda zener yang digunakan memiliki 
tegangan 200 V. Tabel 2 adalah hasil pengujian 
pada dioda zener. 
Tabel 2 Data hasil pengujian 
No. 
Tegangan 
Puncak 
Impuls 
(kV) 
Tegangan 
Potong Vd 
(kV) 
Waktu 
Potong td 
(ns) 
1 2,38 0,58 400 
2 2,78 0,61 380 
3 3,64 0,79 294 
4 4,50 0,97 239 
5 5,38 1,12 207 
6 6,18 1,33 174 
7 7,05 1,48 157 
8 7,85 1,58 147 
9 8,73 1,87 124 
10 9,88 1,94 120 
11 10,45 2,05 113 
 
Grafik karakteristik v-t untuk dioda zener 
ditunjukkan pada Gambar 10. 
 
Gambar 10 Karakteristik v-t dioda zener  
 
Bentuk gelombang hasil pemotongan 
tegangan impuls standart 1,2/50 μs dapat dilihat 
pada Gambar 11 berikut ini. 
 
Gambar 11 Pemotongan gelombang tegangan 
  lebih oleh dioda zener 
 
 Berdasarkan hasil pengujian dapat 
disimpulkan bahwa dioda zener ini 
menghasilkan tingkat pemotongan tegangan 
yaitu 0,58 kV – 2,05 kV dengan waktu 
pemotongan 400 ns – 113 ns. 
 
C. Pengujian Kaskade Arester tanpa 
Elemen Dekopling 
 Tabel 3 adalah hasil pengujian pada 
kaskade arester tanpa elemen dekopling. 
Tabel 3  Data hasil pengujian 
No. 
Tegangan 
Puncak 
Impuls 
(kV) 
Tegangan 
Potong Vd 
(kV) 
Waktu 
Potong td 
(ns) 
1 2,36 0,61 400 
2 2,82 0,72 339 
3 3,66 0,86 284 
4 4,47 0,97 252 
5 5,34 1,15 213 
6 6,19 1,37 178 
7 6,98 1,58 154 
8 7,84 1,76 139 
9 8,76 1,98 123 
10 9,57 2,23 109 
11 10,37 2,30 106 
 
Grafik karakteristik v-t untuk kaskade 
arester tanpa elemen dekopling ditunjukkan 
pada Gambar 12. 
 
Gambar 12 Karakteristik v-t kaskade arester 
 tanpa elemen dekopling  
  
Berdasarkan hasil pengujian dapat 
disimpulkan bahwa kaskade arester tanpa 
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elemen dekopling ini menghasilkan tingkat 
pemotongan tegangan yaitu 0,61 kV – 2,30 kV 
dengan waktu pemotongan 400 ns – 106 ns. 
Tingkat pemotongan tegangan kaskade arester 
tanpa elemen dekopling hampir sama dengan 
tingkat pemotongan tegangan dioda zener. Hal 
itu dapat disimpulkan bahwa saat kaskade 
arester tanpa elemen dekopling dikenai 
tegangan impuls, maka hanya dioda zener yang 
akan bekerja. 
 
D. Pengujian Kaskade Arester dengan 
Elemen Dekopling 
Elemen dekopling yang digunakan adalah 
induktor. Nilai dari reaktansi induktif induktor 
saat frekuensi tinggi lebih besar daripada saat 
frekuensi rendah. Ketika nilai reaktansi induktif 
tinggi, induktor akan menahan arus dalam 
jumlah besar sehingga dioda zener akan berada 
di daerah yang aman. 
Nilai induktor diperoleh dari persamaan 
berikut ini. 
𝑒𝐿 =
𝐿
𝑍2
𝑑𝑒𝑡
𝑑𝑡
 (2-5) 
Diketahui eL = 0,7 kV dan Z2 = 445 Ω. 
𝑑𝑒𝑡
𝑑𝑡
 
merupakan hasil penurunan dari gelombang 
teganga terusan pada persamaan (2-4). 
Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai 
induktansi sebsar 0,36 mH. 
Induktor yang digunakan memiliki nilai 
induktansi 0,36 mH. Induktor ini menggunakan 
inti ferit. Hal ini dikarenakan inti ferit memiliki 
lengkung histerisis yang sempit dan resistivitas 
yang tinggi, sehigga pada frekuensi tinggi tidak 
dapat menyebabkan kerugian daya. Rancang 
bangun kaskade arester PCB dengan elemen 
dekopling ditunjukkan oleh Gambar 11 beirkut 
ini. 
 
Gambar 11 Kaskade arester dengan elemen 
 dekopling 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 4 adalah hasil pengujian pada kaskade 
arester dengan elemen dekopling.  
Tabel 4 Data hasil pengujian 
No. 
Uimpuls 
(kV) 
Arester PCB Dioda Zener 
Vd (kV) 
td 
(ns) 
Vd (V) 
td 
(ns) 
1 2,30 1,58 600 210 120 
2 2,78 1,62 585 215 117 
3 3,72 1,66 571 221 114 
4 4,55 1,69 561 225 112 
5 5,30 1,73 548 230 110 
6 6,15 1,76 539 234 108 
7 7,10 1,87 507 249 101 
8 7,90 2,09 454 278 91 
9 8,71 2,23 425 297 85 
10 9,66 2,27 418 301 84 
11 10,42 2,38 398 317 80 
 
Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan 
bahwa pada kaskade arester dengan elemen 
dekopling ini terjadi proses pemotongan 
tegangan oleh arester PCB yaitu 1,58 kV – 2,38 
kV dengan waktu pemotongan 600 ns – 398 ns. 
Sisa pemotongan tegangan dari arester PCB 
tersebut dipotong oleh dioda zener yang 
menghasilkan tingkat pemotongan tegangan 
yaitu 200 kV – 317 kV dengan waktu 
pemotongan 120 ns – 80 ns. Hal itu dapat 
disimpulkan bahwa saat kaskade arester dengan 
elemen dekopling dikenai tegangan impuls, 
maka arester PCB akan bekerja pertama kali 
dan tahap berikutnya sisa tegangan surja 
dipotong oleh dioda zener. 
 
 
Gambar 14 Pemotongan gelombang tegangan 
lebih oleh arester PCB pada 
kaskade arester dengan elemen 
dekopling 
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Gambar 15 Pemotongan gelombang tegangan 
 lebih oleh arester PCB pada 
kaskade arester dengan elemen 
dekopling 
 
V. PENUTUP 
Pada penelitian ini, kesimpulan yang dapat 
diambil adalah:  
a. Elemen dekopling yang dapat digunakan 
dalam koordinasi arester PCB dan dioda 
zener adalah induktor. 
b. Nilai induktor yang diperlukan dalam 
koordinasi arester PCB dan dioda zener 
adalah 0,36 mH dengan inti ferit. 
 
Pada penelitian ini, saran yang dapat 
diberikan yaitu perlu dilakukan penelitian untuk 
jenis elemen proteksi sekunder yang lain, 
sehingga dapat disimpulkan komponen yang 
paling baik untuk memotong sisa tegangan 
impuls dari arester PCB selain dioda zener. 
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